§< GEVRI

ISI-NEM KONTROL FORMU

Dokuman No:IY.FR.01 [ Yayin Tarihi: 12.09.2009 | Rev.N0:02 | Rev.Tarihi: 16.11.2023 | Sayfa

No:1/1

BIRIM: OLGULEN | OLGULEN | OLGULEN | OLGULEN ADI SOYADI

AY: NEM NEM ISI ISl imzA
DEGERI DEGERI DEGERI DEGERI

SAAT 06: | 12: | 18: | 00: |06: | 12: |18: |0O:

01/..../120..

02/....120..

03/..../120..

04/..../120..

05/..../120..

06/..../120..

07/..../120..

08/..../20..

09/..../120..

10/..../120..

11/..../120..

12/..../120..

13/..../20..

14/..../20..

15/..../20..

16/..../20..

17/..../120..

18/..../20..

19/..../120..

20/..../120..

21/..../120..

22/..../120..

23/..../120..

24/..../120..

25/....120..

26/....120..

27/....120..

28/....120..

29/....120..

30/..../120..

31/..../120..

Not: Olmasi gereken 1s1-nem degerleri: Ameliyathane Oda: 18-22 °C %30-%60 Sterilizasyon alani: 18-22 °C %35-
%60 Eczane: 16-24 °C %30-%60 Yogun Bakimlar: 22-26 °C %30-%60 Ila¢ Dolabi Olan Alanlar: 16-24 °C %30-
%60 Arsiv: 12-15 °C %50-%60 Depo: 14-22 °C %40-%60 Serverm Bulundugu Alan: 16-25 °C %30-%60




